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BESCHREIBUNG TEMPERATURREGLER AUSWAHL

Heizmatten mit einseitigem bzw. zweiseitigem Der Temperaturregler ist mit der Heizmatte verbunden und steuert d_ile FuRbodenheizung. Je nach
Netzanschluss MOJ 150 W/m?2/ MOD 150 W/m2 dienen Anwendungszweck sollte ein entsprechender Temperaturregler ausgewahlt werden:

als FuBbodenheizung. lhre Hauptfunktion besteht darin, 1. Falls die Heizmatte als FuRbodenheizung genutzt werden soll, sollte ein Temperaturregler mit einem
eine warme Bodenflache zu schaffen. Bei glinstigen FuRbodensensor verwendet werden.

Umgebungsbedingungen kann  die Heizmatte als 2. Falls die Heizmatte als Primarheizung genutzt werden soll, sollte ein Temperaturregler mit integriertem

Priméarheizung genutzt werden. Die Heizmatten sind X
einzeln sowohl als auch im Set erhaltlich. Abmessungen Lufttemperatursensor und ein FuBbodensensor verwendet werden.

der Matte: Breite: 0,5 m, Lange: 2+30 m. Das Heizkabel Der Temperaturregler sollte entsprechend der Heizleistung ausgewahlt werden. Zur Temperatursteuerung
ist auf einem Tragergewebe aufgetragen. In einem kann ein programmierbarer Temperaturregler verwendet werden. Dieser ermdglicht eine dauerhafte
Raum kénnen zwei oder mehrere Heizmatten verlegt Speicherung aller Temperaturen

werden. Mehrere Heizmatten (Heizkabel) immer
parallel anschlieben- nicht in Reihe. Hi )

Inweise:
S J

* Montageanleitung der Heizmatte befolgen.
N\ « Die Montageanleitung des Temperaturreglers ist der Gerateverpackung beigelegt.
Lieferumfang: » Im Bereich der Heizflache keine gediibelten Schrauben etc. einbringen.
e Heizmatte mit einseitigem Netzanschiuss MOJ « Die Heizmatte ausschlieRlich auf ebenen Flachen verlegen.
150 Wim? bzw. Heizmatte mit zweiseitigem . Saubern Sie die zu erwarmende Flache und stellen Sie sicher, dass die Flache frei von scharfen und

Netzanschluss MOD 150 W/m? it G 4nden ist
e Schutzrohr fir das Spannungsversorgungskabel spitzen Gegenstanden ist.

e Unterputzdose
e Montageanleitung mit Garantiekarte

Das FuBbodenheizungs- Set ZOD Standard

beinhaltet:

e ecine Heizmatte mit zweiseitigem Netzanschluss
MOD 150 W/m?

e einen manuellen Temperaturregler RTS-01A

e ein separates Schutzrohr fiir den Temperatursensor

e ein Schutzrohr fir das Spannungsversorgungskabel

e eine Unterputzdose

e eine Montageanleitung mit Garantiekarte

Das FuBbodenheizungs- Set ZOJ Standard Plus

beinhaltet:

e ecine Heizmatte mit einseitigem Netzanschluss MOJ
150 W/m?

e einen programmierbaren Temperaturregler RTP-01

e ein Schutzrohr fir das Spannungsversorgungskabel

e eine Unterputzdose

e eine Montageanleitung mit Garantiekarte

J

-

Die Heizmatte Norm (bereinstimmend an
ein Einphasen- Netz anschlieRen. Die An-
schlusstechnik ist in dieser Montageanlei-
tung beschrieben. Séamtliche Handlungen im
HINWEIS Zusammenhang mit der Installation sollten
ausschlieRlich von einer qualifizierten Fach-
kraft, die sich mit der Montageganleitung vertraut gemacht hat,
durchgefiihrt werden. Bevor mit der Installation begonnen wird,
sollte sichergestellt werden, dass keine Spannung anliegt. Zur
Montage sollte ein 3,5 mm Kreuz Schraubenzieher verwendet
werden. Faktoren wie Transport, Lagerung und ordnungsge-
méalke Nutzung gewahrleisten einen vorschriftsméaRigen Be-
trieb.In folgenden Fallen wird von einer Montage abgeraten:
*Mangel an Einzelkomponenten
* Verformung und Beschadigung einzelner Komponenten
Im Falle einer Stérung, wenden Sie sich an den Hersteller.

Das Symbol weist auf eine Trennung von Elektro-
und Elektronikgeréten hin. Es ist streng verboten

E i im F il zu
entsorgen. Das Gerat enthélt wertvolle Rohstoffe,
die wieder verwendet werden kénnen. Geben

Sie das Geréat deshalb an einer entsprechenden
| Annahmestelle ab. /

« Die minimale Verlegetemperatur betragt +5 °C.

Kirzen Sie auf keinen Fall die Heizkabel der Heizmatte. Es dirfen nur Kaltleiter gekirzt werden.

Die Heizmatten ohne Zugbeanspruchung verlegen.

Die Heizmatten nicht unter Einbauschrénke, Bader oder Ahnlichem verlegen.

Der Abstand zu anderen Warmequellen sollte mindestens 0,5m betragen

Vor und nach der Verlegung sollte der Isolationswiderstand und der Widerstandswert gemessen
werden.

Fertigen Sie einen Verlegeplan an.

Eine elektrische Fubodenheizung darf ausschlieRlich mit einem Fehlerstrom- Schutzschalter (30mA)
betrieben werden.

Schaltbild zwischen Heizmatte und Temperaturregler:

Fehlerstrom - Schutzschalter Fehlerstrom - Schutzschalter

:D_ L (schwarz / braun) L (schwarz / braun)
~ Al N (blau) - Al N (blau)
230v PE (gelb griin) 230V I:! PE (gelb griin)

Temperaturregler

Temperaturregler | }L PEIN

| \TL PE N

Heizmatte mit
einseitigem
Netzanschluss

Heizmatte mit zweiseitigem
Netzanschluss

Der Anschluss der Heizmatte mit dem Temperarturregler in einer Unterputzdose sollte gemafll dem
Schaltbild in der Gebrauchsanleitung des Temperaturreglers durchgefiihrt werden.

Hinweise:

Das Heizkabel kann nicht gewechselt werden. Beschadigungen an Heizleitungen filhren zum
Funktionsausfall. Die Spannungsversorgungskabel (Anschlussleitungen) kénnen beliebig gekirzt
und mit dem Temperaturregler verbunden werden.

Die Heizmatte ist nicht daflir bestimmt, durch Personen (einschlief3lich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir Inre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von Ihr Anweisungen wie die Heizmatte zu benutzen ist.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Heizmatte und der Verpackung spielen.

J

J
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TYP MOJ 150 W/m? \ MOD 150 W/m?

ANSCHLUSSSPANNUNG 230V~ / 50Hz
LEISTUNG 150 W/m?
BETRIEBSTEMPERATUR 80 °C
NETZANSCHLUSS einseitig zweiseitig
HEIZELEMENT zweiadrig abgeschirmtes Heizkabel einadrig abgeschirmtes Heizkabel
Das Heizkabel ist einseitig mit dem _Spannungsversorgungskabel Das Heizkabel ist zweiseitig mit dem_Spannungsversor?un skabel
verbunden (Kabelverbindung mittels Schrumpfschlauch) verbunden (Kabelverbindung mittels Schrumpfschlauch)

Die Abweichung zwischen dem Isolationswiderstand und dem Nennwiderstand betrégt -5% / +10%.
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Abb. 1: Beispielhafte Ausrichtung der Heizmatten Die Firma ZAMEL Sp. z o. o. gewéhrleistet die Produktherstellung und den Produktvertrieb in Ubereinstimmung mit allen giiltigen Normen. Die Garantie
L " umfasst alle MATEC Produkte. Um Garantieanspriiche geltend zu machen wird eine sachgemaRe Lagerung, ein sachgemaRer Transport und ordungsgemafier
Matte einseitig Helzkabel Matte doppelseitig Betrieb vorausgestezt. Der Garantiezeitraum aller MATEC Produkte betragt:
J‘ nicht trennen! 10 Jahre auf Heizmatten und 2 Jahre auf Temperaturregler.
Q VORAUSSETZUNGEN FUR DIE INANSPRUCHNAHME EINER GARANTIE BZW. EINER PRODUKTREKLAMATION
~ 7 ~ 1. Der Garantiezeitraum der Firma ZAMEL Sp. z o. o. betragt auf Heizmatten 10 Jahre, auf Temperaturregler 2 Jahre. Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit

dem Rechnungsdatum. Als Nachweis fiir die Kaufabwicklung dient die Rechnung mit der Rechnungsnummer.
2. Die Art und Weise in welcher eine Reklamation erfolgt, bestimmt die Firma ZAMEL Sp. z 0. o.
%" %'0 3. Beschwerden werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet und geprift. Voraussetzung hierfir ist eine ordungsgemaf ausgefiilite Garantiekarte und ein auf
die Firmenadresse adressiertes Schreiben mit Problemschilderung.
4. Eine ordungsgemaf ausgefiillte Garantiekarte sollte eine Skizze beinhalten. Die Skizze sollte folgendes veranschaulichen:
i = — = — + Verlegeplan mit Bemaflung

. I : * Montageort des Temperatursensors
: PN PN PN : ‘ . ¢- - PN PN : ‘ 5. Die Reklamationspriifung erfolgt durch Sichtkontrolle und Messung der Heizmatte nach Inbetriebnahme. Wird festgestellt, dass es sich bei den verbauten
] 1 ' ] ] 1 _ | 1 ' ] ' ] p Produkten um Produkte anderer Hersteller handelt bzw. ist die Reklamtion nicht begriindbar, so werden dem Auftraggeber samtlich damit verbundene
: : : : : : : : : : : : : : : : : Kosten in Rechnung gestellt.
e : : : : : o | : : : : : . 6. Bei einer positiven Garantiepriifung wird das Produkt von der Firma ZAMEL Sp. z o. o. ersetzt. Die Kosten tragt die Firma ZAMEL Sp. z 0. o.
I 1 1 1 [l 1 [ I 1 1 1 [l 1 [ 7. Folgende Falle sind von einer Garantie ausgeschlossen:
| oy : | - : + jegliche Eingriffe am Produkt durch unberechtigte Personen fiihren zum Garantieverlust
I L 4 ) R Yo I L 4 o Yo » Beschadigungen durch duRere mechanische Einwirkungen
e ! e ! - falsche Anschlussspannung
» unsachgemaRe Montage/ Installation
+ Nichtbefolgung der Montageanleitung
1. Vermessen Sie den zu erwarmenden Bereich. -— 8. Bei einer Reklamation eines indirekten Abnehmers wird dieser gebeten jegliche Garantieanspriiche beim Direktlieferanten geltend zu machen.
2. Wahlen Sie (je nach Oberfléche) eine geeignete Heizmatte. HINWEIS: Der Installateur ist verpflichtet dem Benutzer eine ausgefiillte Garantiekarte und einen Montagenachweis (Revisionsplan) auzuhindigen.
3. Uberprifen Sie den Verpackungsinhalt. N J
4. Fertigen Sie einen Verlegeplan (Revisonsplan) an. Der Plan sollte die Lage der

Kaltleiter (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) und des FuRbodentemperatursensors Unterputzdose
im Leerrohr (Schutzrohr) veranschaulichen. Die Heizmatten kdnnen in verschiedene N e i . GARANTIEKARTE
Richtungen ausgerichtet und verlegt werden. Die Heizkabel niemals durchtrennen Schutzrohr fir den Fug- N

bodentemperatursensor

(siehe Abb. 1). Ve ~
5. Messen Sie den Isolationswiderstand und den Widerstandswert der Heizmatte und i ZAMEL Sp. z 0.0.
vergleichen Sie diesen mit dem Etikett. Schutzrohr fiir MONTAGEORT
6. Installieren Sie die Unterputzdose fiir den Temperaturregler gemaR der gefertigten das Versorgungskabel.
Skizze. PLZ, Ort

7. \Verbinden Sie die Unterputzdose mit dem Versorgungskabel.

8. Montieren Sie die Unterputzdose so, dass zwei nach unten laufende Schutzrohre
verlegt werden konnen. Eine Nut in der Wand ermdglicht eine oberflachenbiindige
Montage. Die Schutzrohre diirfen nicht rechtwinklig abgebogen bzw. geknickt werden.
Der Biegeradius sollte das 5- fache des Aussendurchmessers des Schutzrohres
(siehe Abb. 2) betragen. Der Temperatursensor sollte unterhalb der Heizmatte, im
Schutzrohr mittig (ca. 0,5 m von der unbeheizten Flache) verlegt werden (siehe Abb.
3). min. 0,5 m

9. Fihren Sie den Temperatursensor durch das Schutzrohr. Isolieren Sie den
Temperatursensor mittels Hilse.

10. Verlegen Sie die Heizmatte ausschlieBlich auf ebenen Flachen. Saubern Sie den  ppp 2

Untergrund und befreien Sie gegenfalls den Untergrund von scharfen oder spitzen . o
Gegenstanden. Seriennummer und Giltigkeit des

Berechtigungsscheins

Stralte, Hausnummer

Telefonnummer

Vom Installateur auszufiillen!

Vor- und Nachnahme des Installateurs

Telefonnummer

11. Verlegen Sie die Heizmatte gemaR der vorbereiteten Skizze. Fihren Sie die
Kabel im Schutzrohr zur Unterputzdose. Nach der Verlegung der Matte muss der

Isolationswiderstand und Widerstandswert gemessen und in die Garantiekarte T T T Verlegedatum
eingetragen werden. - — — . . .
12. Tragen Sie den Kleber/ Beton gleichmaRig auf und verlegen Sie den FuRbodenbelag. 7: — QX:—/@?—‘*7 = 7*/. = = 7— Ermittelte Widerstandswerte der Heizmatte:
Nehmen Sie die FuRbodenheizung erst nach Aushartung des verarbeiteten Materials \/
wie FlieRenkleber, Ausgleichsmasse oder Spachtelmasse in Betrieb. Alle Kabel und Schutzrohr mit FuBbodentem- ) Vor der Montage des
Schutzrohre miissen in ein mindestens 5 mm dickes Fillmaterial verlegt werden. peratursensor Nach der Verlegung [Q]: Temperaturreglers [Q]:
13. Bevor der Anschluss der Heizmatte mit dem Temperaturregler erfolgt, sollte der
Isolationswiderstand und der Widerstand erneut gemessen und in die Garantiekarte Heizmatte . - =
eingetragen werden. _ Koptmmtat (bei zweiseitingen
Bodenbelag (z.B: Fliesen) Heizmatten - MOD)
Der Anschluss darf nur von einem berechtigten Installateur unter Beachtung Unterschrift des Installateurs / Bitte kleben Sie hier das Typenschild der Heizmatte aus der Verpackung ein.
giiltiger, aktueller Bestimmungen erfolgen. Ausgleichmasse, Rohestrich Firmenstempel
—BETRIEB: ) . . Rohboden
Der Betrieb des Heizsystems begrenzt sich auf das Einschalten des Temperaturreglers  Apb. 3
und das Einstellen der gewlinschten Temperatur.
Befugnis - Nummer
. J
Ny J - /
J . J
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